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Loviisa 1 ja 2 - Luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen

Säteilyturvakeskus (STUK) on käsitellyt Fortum Power and Heat Oy:n
(Fortum) vastauksen päätöksen 4jA42259j2011 vaatimuksiin. Tarkastuk-
sen perusteella STUK toteaa, että

vaatimuksiin 6, 10, 11 ja 12 on saatu riittävä selvitys ja niiden osalta on
esitetty tarvittavat toimenpidesuunnitelmat, joten ne voidaan sulkea;

vaatimuksiin 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 ja 14 esitetyt vastaukset riittävät vaati-
musten sulkemiseen, mutta niiden osalta esitetään tarkentavia vaati~
muksia;

vaatimuksen 4 osalta selvityksiä ei vielä ole toimitettu STUK:een, mut-
ta sen osalta on esitetty etenemissuunnitelma, joten vaatimus sulje~
taan; vaatimuksen mukaisten selvitysten toimittamiseksi esitetään uu-
si määräaika tässä päätöksessä.

Päätöksen 4/A42259j201l vaatimukseen 5 esitetyn vastauksen käsittelyä
jatketaan STUK:ssa edelleen. Varahätäsyöttövesipumppaamon toiminnan
testaamiseksi esitetyt toimenpiteet on kuitenkin syytä tehdä. Lopullinen
päätös esitetyn suunnitelman hyväksyttävyydestä sekä siihen liittyvistä
mahdollisista lisävaatimuksista annetaan myöhemmin, kun aiheeseen liit-
tyvä, uudistettavien valtioneuvoston asetuksen ja YVL-ohjeiden vaatimus-
taso on tarkentunut riittävästi. Tällä hetkellä STUK näkee tarpeelliseksi
selvittää myös mahdollisuuksia lisäveden syöttämiseksi primääripiiriin
tarkasteltavassa tilanteessa, jotta jäähdytteen määrä säilyisi riittävänä re-
aktorin jäähdyttämiseksi myös pitkäaikaisessa tilanteessa. STUK:n tämän
hetken näkemyksen mukaan ydinvoima laitoksen on selvittävä tilanteesta,
jossa onnettomuuden aiheuttaa äärimmäinen sääilmiö, sekä tilanteesta,
jossa laitoksen sähkönjakeluverkossa syntynyt häiriö aiheuttaa verkkoon
kytkettyjen laitteiden toimintakunnottomuuden. Uusia vaatimuksia on kä-
sitelty tarkemmin esittelymuistiossa.

Lisäksi STUKtoteaa, että tässä päätöksessä esitettävät vaatimukset perus-
tuvat tämänhetkiseen tietämykseen Fukushima Dai-ichin onnettomuudes-
ta ja siitä saaduista opetuksista. Uuden tiedon ja onnettomuuden käsitte-
lemiseksi käynnistetyn kansainvälisen toiminnan pohjalta saatavien tulos-
ten perusteella voidaan esittää uusia vaatimuksia myöhemminkin.
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Viranomaisseurannan järjestämiseksi luonnon ilmiöihin ja sähkönsyölön
häiriöihin varautllmiseksi tehtävien turvallisuusparannusten osalta sekä
tämän kokonaisuuden seuraamiseksi jatkoraportointia varten

1. Fortumin on toimitettava kaikkia tämän päätöksen ja päätöksen
4/A42259/2011 perusteella toteutettuja ja suunniteltuja parannuksia
koskeva, päivitetty yleinen toimenpideSllunnitelma toteutusaikatau-
luineen STUK:een tiedoksi puolivuosittain. Ensimmäisen selvityksen
määräaika on 30.11.2012.

Tarkastuksen perusteella STUK esittää merivesijärjestelmistä riippumat-
toman lopullisen lämpönielun osalta seuraavan vaatimuksen.

2. Fortumin on toimitettava 30.9.2012 mennessä STUK:lle hyväksyttä-
väksi suunnittelu perusteet reaktoreissa ja polttoainealtaissa sijaitse-
van polttoaineen jälkilämmön turvaamiseksi suunnitelluille jäähdytys-
torneille. Suunnitteluperusteissa on esitettävä myös meriveden pin-
nankorkeus, jolla jälkilämmönpoisto voidaan taata esitetyllä ratkaisul-
la.

STUK hyväksyy Fortumin esittämän päätöksen 4/A42259/201l vaatimus-
ta 2 koskevan toimintasuunnite!man tulvasuojauksen parantamiseksi seu-
raavin vaatimuksin.

3. Fortumin on päivitettävä raporttia LOI-K859-00787 siten, että siitä
ilmenee selkeästi esimerkiksi taulukko muodossa tulvan vaikutukset
laitoksilla eri tulvakorkeuksilla ja vastaavissa tilanteissa käytettävissä
olevat lämmönpoistojärjestelmät. Päivitetty raportti on toimitettava
STUK:een tiedoksi 31.3.2013 mennessä.

4. Fortumin on analysoitava tarkemmin tulvan alle jäävän kaapeloinnin
kunto sekä se tulvaveden korko, millä yhteys valtakunnan verkkoon
oletetaan menetetyksi 110 kV:n putkikiskojen jäädessä veden alle. Sel-
vitykset on toimitettava STUK:een tiedoksi 31.12.2013 mennessä.

5. Jos Fortum esittää tulvasuojauksen parantamiseksi tulvapenkereen
rakentamista, Fortumin on esitettävä myös:
a) suunnitelma siitä, miten estetään tulviminen merivesipumppaa-

mon imukaivojen ja mahdollisten muiden laitoksen sisällä olevien
avoimien mereen johtavien yhteyksien kautta

b) suunnitelma sade-, roiske- ja sulamisvesien poiston varmistamises-
ta tulvapenkereen sisäpuoliselta laitosalueelta ottaen huomioon eri-
laiset tukkeutumisvaaraa aiheuttavat olosuhteet, esimerkiksi läm-
pötilan vaihtelu suojan ja pakkasen välillä.

Jos ratkaisu perustuu paikallisiin suojauksiin, on suojattavien laitteiden
valinta perusteltava.

Suunnitelmat tulvasuojauksen parantamiseksi on toimitettava STUK:lle
hyväksyttäväksi 31.12.2013 mennessä.
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6. Tulvasuojauksen suunnitteluperusteen määrittelyä varten Fortumin
tulee varmistaa, että meriveden pinnankorkeuden ääriarvoja ja niiden
esiintymistaajuuksia koskevat tiedot, mukaan lukien seisokki tilojen
käsittelyn yhteydessä tarvittavat kuukausikohtaiset tiedot, ovat ajan
tasalla.

7. Fortumin on toimitettava selvitys mahdollisuudesta parantaa seiso-
kinaikaista tulvasuojausta korottamalla meriveden poisto puolen patoa
tasoon +3,0 m asti. Tarkastelussa on käsiteltävä tulopuolen sulkuluuk-
kujen yli tapahtuvan tulvimisen merkitystä sekä arvioitava poistopuo-
len sulkuluukkujen asentamiseen liittyvän inhimillisen virheen toden-
näköisyyttä ja hallinnollisia ja teknisiä keinoja sen pienentämiseksi.
Selvitys on toimitettava STUK:een tiedoksi 31.3.2013 mennessä.

8. Suunnitelmissa on esitettävä raportissa LOI-K859-00787 mainittujen
ko rke usti eto jen re fere nssikoo rdi naatisto.

9. Fortumin on esitettävä tiedot Loviisan voimalaitoksella käytössä olevi-
en meriveden pinnankorkeusmittausten sijainnista, tyypistä, mittaus-
alueesta ja kalibroinnista STUK:lle tiedoksi 31.3.2013 mennessä.

Polttoainealtaiden jäähdytyksen turvaamisen osalta esitetään seuraavat
vaatimukset.

10. Fortumin on toimitettava toteutussuunnitelma polttoainealtaiden
jäähdytyksen turvaamiseksi STUK:lle hyväksyttäväksi 31.3.2013 men-
nessä.

11. Fortumin on toimitettava selvitykset polttoainealtaiden tiiviydestä ja
kestävyydestä korkeassa lämpötilassa, ja suoja rakennuksessa sijaitse-
vien altaiden osalta myös korkeassa paineessa, tiedoksi STUK:een
30.9.2012 mennessä

Maanjåristyskestävyystarkastelujen osalta esitetään seuraava vaatimus.

12. Fortumin on toimitettava päätöksen 4/A42259/2011 vaatimuksen 4
mukaiset selvitykset johtopäätöksineen STUK:lle hyväksyttäväksi
31.12.2012 mennessä. Johtopäätöksissä pitää ottaa huomioon myös
sammutusveden muut käyttötarpeet.

Dieselpolttoaineen riittävyyden osalta pitkäaikaisessa onnettomuudessa
esitetään seuraava vaatimus.

13. Fortumin on toimitettava STUK:lJe tiedoksi selvitys bio polttoaineen
soveltuvuudesta kaikille selvityksessä L01-K859-00785 esitetyille die-
selpolttoainetta käyttäville laitteille 31.12.2012 mennessä.
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14. Fortumin on laadittava suunnitelma erikoisvarmennetun sähkön-
syötön akkukapasiteetin pidentämiseksi. Suunnittelun tavoitearvona
akustojen kestolle on pidettävä 2 tuntia. Erityisesti on huolehdittava
pääkiertopumppujen tiivistevesijärjestelmän toiminta-ajan pidentämi-
sestä. Suunnitelma on toimitettava STUK:lle hyväksyttäväksi
31.12.2012 mennessä.

Raakaveden saatavuuden osalta esitetään seuraava vaatimus.

15. Fortumin pitää täydentää selvitystä esittämällä kootusti kokonaisve-
denkulutus ja veden riittävyys jos pitää jäähdyttää samanaikaisesti
molempia laitoksia höyrystimien kautta tai XUjVU-järjestelmillä sekä
polttoainealtaita suojarakennuksissa ja KPA-varastoissa. Selvitystä on
myös täydennettävä kattamaan nämä asiat ulkoisen verkon menetysti-
lanteessa ja täydellisessä vaihtosähkön menetystilanteessa. Täyden-
netty selvitys on toimitettava STUK:een tiedoksi 31.12.2012 mennessä.

Valmiusjärjestelyjen osalta esitetään seuraavat vaatimukset.

16. Fortumin tulee toimittaa 30.6.2013 mennessä STUK:een tiedoksi kul·
kuyhteyksien palauttamiseksi laaditut suunnitelmat. Vaihtoehtoisten
kulkureittien ja järjestelyjen toimivuus tulee osoittaa 31.12.2013 men-
nessä (mm. kuljetuskapasiteetti, vasteajat, keliolosuhteiden vaikutuk-
set ja poikkeuksellisten rantautumispaikkojen käyttö).

17. Valmiusorganisaatioon nimettävien henkilöiden osalta huomiota tulee
kiinnittää näiden henkilöiden soveltuvuuteen valmiustilanteen erityis-
vaatimuksiin. Lähtökohtana voisi olla esimerkiksi säteilytyöluokka Aja
että henkilöiden toimintakyky on varmistettu riittävällä tavalla. For-
tumin tulee toimittaa asiaa koskeva selvitys STUKeen tiedoksi
31.3.2013 mennessä.

18. Fortumin tulee 30.6.2013 mennessä päivittää valmiussuunnitelmansa
ja valmiusorganisaationsa koskemaan useamman ydinlaitosyksikön
samanaikaista valmiustilannetta. Erityisesti päivityksessä on otettava
huomioon vastuunjako ja tiedonkulkuyhteydet sekä valmiustilanteen
mahdollinen laajeneminen ja pitkittyminen.

19. Fortumin tulee laatia suunnitelmat laitosalueelta poistuvien ja sinne
saapuvien henkilöiden kirjaamisesta, suojautumisesta, annosmittauk-
sista ja puhdistamistoimista (henkilöt, kulkuneuvot, materiaali) sellai-
sen tilanteen varalta, jossa näihin tarkoituksiin tarkoitetut toiminnot ja
tilat laitosyksiköillä eivät ole käytettävissä esim. luonnon olojen tai las-
keuman takia. Suunnitelmat tulee liittää osaksi valmiussuunnitelmaa ja
toimittaa STUK:een tiedoksi 31.3.2013 mennessä. Suunnitelmien mu-
kaiset toimenpiteet tulee harjoitella 31.12.2013 mennessä.
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Parannussuunnitelmia koskevat aineistot on ryhmiteltävä toiminnallisiksi
kokonaisuuksiksi, ja ne on toimitettava erillisillä kirjeillä STUK:lIe hyväk·
syttäväksi. Kokonaisuutta seurataan erikseen vaatimuksen 1 mukaisesti.

Johtaja
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